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15 163Q1
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8
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8 39.58
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OKFF 58,20 OKFF 58,20
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60
4.
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61,50

53,20

A= 165,26 m²

Raum  R 2.08
Ozongen. Raum 2

+62OZ310

A= 85,93 m²

Raum  R 2.06
Lüftung+Kühlung 2

+62OZ305

A= 90,00 m²

Raum  R 0.04
Installationsgang 3/4

+62OZ105

A= 93,96 m²

Raum  R 0.06
Installationsgang 2

+62OZ105

A= 17,57 m²

Raum  T 0.02
Treppenhaus

+62OZ102

A= 17,57 m²

Raum T 1.02
Treppenhaus

+62OZ202

A= 17,57 m²

Raum  T 2.02
Treppenhaus

+62OZ302
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 Perimeterdämmung10 cm Sauberkeitsschicht

WDVS

Perimeterdämmung

Perimeterdämmung

Schaumglas Schaumglas

Mineralwolle +
Luftschicht +
Klinker

WDVS

WDVS WDVS

Attikaabdeckung Pulver-
beschichtet (RAL 6029)
Aluminium

WDVS

55,00

4.
60

30
70

91

55,00

+56,50
+56,28

Wsp max +56.50
Wsp Q M +56.40
Wsp Q T +56.33
Wsp Q min +56.28

+55,80

+53,41

Wsp max +55.80
Wsp Q M +54.60
Wsp Q T +54.41
Wsp Q min +53.41

Schaumglas

2.30

2.
60

2.
60

4.00

4.30 2.40 40

7.10

10 5.60
10

60

Filter

Kühlwasserpumpen

Zuluft

Abluft

Restozonvernichter

Extensive Dachbegrünung mit
Gefälledämmung ≥2%
"GD_01/GD_03/GD_09" 210_04/10

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet
(RAL 6029)
Aluminium

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet
(RAL 6029)
Aluminium

T9

T30-RS

T11

50,10

61,40

50,30 50,30

+62XG3

Kühlwasservorlage

+62XG51

Treppen

+62OZ104

Treppen

+62OZ204

Dachfläche

+62OZ401
Dachfläche

+62OZ323

+62OZ321

+52,30

+53,50
Grundwasserstand
HGW =

Bemessungswasserstand

GW =

58,15 58,18 58,23

53,80

5.
60

58,20

2.
30
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18/
28 
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Drucktür
1,80m x 0,80m
"DB11" 210_03

Entwässerungsrinne
"DB03" 210_02

70

Ozongenerator

50,10

49,30

Entwässerungsrinne

"DB05"  210_02

Regenfallrohr
Titanzink

60,60

VP
Messleitung/Probenahme

EL

Glas-Vordach
"AT_GVD"  210_11
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RW-Ablauf
"LD_AF_RW" 210_01

Glas-Vordach

"AT_GVD"  210_11

Unterzug Unterzug

55
5

4.
15

45
30

3.96 4.16 1.63

Glas-Vordach
"AT_GVD"  210_11

VP
Abluft Restozonvernichter

EL
WD

1.09 50

40

3.34 48 51 37 63 50 1.65 60 3038

EL
Stromschiene
DD

TA
Kaltwasser
VL/RL DN50
DD

TA
DD

TA
Kaltwasser
VL/RL
DD

BA
DS

Entwässerungsrinne

"DB05"  210_02

RW Regenfallrohr
Titanzink

BT
RW-Ablauf

BT  RW-Notüberlauf

90

TA
Heißwasser VL/RL

RW Regenfallrohr
Titanzink

50,35

"DB02" 210_02

VP
Kühlwasser_VL

VP
Kühlwasser_RL

TA
Quellenergie Kälte_VL

TA
Quellenergie Kälte_RL

2,
13

5

1,0
1

3,
71

5
2.
00

2 5 91'

TA RWA
DD

Entwässerungsrinne
"DB03" 210_02

20 5.43 28.00 2.80 2.95 20

49,95

UW_Scheinwerfer DN 400
BT

"USW" 210_01

Schauluke DN 500
BT

"SL" 210_01

1.8
0

51,90

50,10

Pumpenfundament
Pumpensumpf
"DB02" 210_02

51,95

55,65

55,95

4.
60

30
70

91

5.
60

1,64%

VP

VP
Kellerentwässerung

62,35 62,35

TA

T19

5.68 5.60 21.20

5.18 6.10 10.35 10.35 7.15

Glasdach
siehe Plan Nr.
745_82_1350_3_210_08

Attika-Geländer, h=1,00 m
"G_04" 210_12Attika-Geländer

h=1,00 m
"G_04" 210_12

Geländer h=1.10m

57,60
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BRH 90

Kühlwasserverteiler

2.20 50

39.48

Lüftungsgerät
Installationsgang 2 Kaltwasserverteiler

Wärmeübertrager
Quellenergie
Wärmepumpe

Extensive
Dachbegrünung mit
Gefälledämmung ≥2%

Geländer m. Fl.,
h=1.10m
"G-_01" 210_12

Drucktür
1,80m x 0,80m
"DB11" 210_03

St
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e,
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. 1

.4
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1
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T0
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" 
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1,73%1,7%
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Probenahmepumpe
Ablauf

35
25

59,1059,10

T2

T30-RS

60,90

63,10

1.26 2.52

1.10

64,71

59,10

Geländer,  h= 1.10m
"G-_05" 210_12

Geländer, h=0.80 m

"G_03" 210_12

"FA08"
210_05

"AT02"
210_07

"GD08"
210_10

"GD04/05"
210_04

"FA12"
210_06

"GD01"
210_04

"GD06/07"
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Kabeltrasse
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Q10
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Hochpunkt 63,61
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61,64 61,64

61,225 
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100 100

OKRF 58,15OKRF 58,15

57,6057,60
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63,41

OKRF 50,10

58,1858,20 2,83%

Spundwandverbau

1.72
Arbeitsraum

GOK 55,50

Spundwandverbau

1.70
Arbeitsraum

58,20 58,15

+62OZ405
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EL
Futterrohr
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55,77
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Pumpensumpf

Pumpensumpf

Kabeltrasse

Schaumglas

Regenfallrohr
Titanzink

Attikaabdeckung Pulver-
beschichtet (RAL 6029)
Aluminium

Grundriss GIII-GIII Ebene +52.60 Grundriss GIII-GIII Ebene +52.60

-fb-

-fb-

-f
b-

-f
b-

-f
b-

-f
b-

-f
b-

-f
b-

-f
b-

-f
b-

2.20

70

50

10
30

8
4.72

8
30

10
5.60

10
30 8 7,445 30 9.97 8 30 10

30

2' 4 5' 6 7 8

8

10 11 13 14

14 15

163Q1

Q1

Q3

Q3

Q5

Q5

Q7

Q7

Q8

Q8

4.
40

40
42

5
20

27
5

10
1.7

0
15

65

50,10

55,90

Q4

Q4

Q2

Q2

60,90

Q6

Q6

50 100 50 80 2,975

8 40 20 1.01
2,135

3.67 70 15 5.25 70 2.80 30 1.40 30 1.90 30 1.70 40 1.40 3.50 30 3.40 40 40 1.20 30 100 50 2.20 40 2.40 70

70
30

4.
60

5
55

23
5

20
5,
06

5
1.2

0
80

2.
65

2.
85

2.
00

5.
50

1.2
0

80
30

50
6

10

4.
05

35
205

55
2.
65

2.
85

2.
00

37
20

4.
93

1.2
0

80

70
30

4.
60

5
55

2.
65

4.
85

1.7
0

5.
80

30
4.
10

3.
10

60,60

GOK 55,50

90
5.
90

30
5.
10

6
10

12
.2
0

10
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Pumpensumpf

54,9554,95 54,95

53,2053,20

Durchgangstür

Durchgangstür (1/2 Höhe)

Durchgangstür (1/2 Höhe)Durchgangstür (1/2 Höhe)
"DB12.1" 210_03

A= 45,00 m²

Raum  R 2.11
NSHV 2

+62OZ309
A= 28,13 m²

Raum  R 2.02
Heizung

+62OZ306

A= 165,26 m²

Raum  R 2.08
Ozongen. Raum 2

+62OZ310

A= 16,10 m²

Raum  R 1.02
Trafo 2

+62OZ221T622

A= 93,96 m²

Raum  R 0.06
Installationsgang 2

+62OZ105
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10 cm
Sauberkeitsschicht

10 cm
Sauberkeitsschicht

WDVS

+56,50
+56,28

Wsp max +56.50
Wsp Q M +56.40
Wsp Q T +56.33
Wsp Q min +56.28

+56,45
+56,28

Wsp max +56.45
Wsp Q M +56.40
Wsp Q T +56.33
Wsp Q min +56.28

+56,25
+56,04

Wsp max +56.25
Wsp Q M +56.18
Wsp Q T +56.10
Wsp Q min +56.04

+56,18
+56,02

Wsp max +56.18
Wsp Q M +56.14
Wsp Q T +56.08
Wsp Q min +56.02

+55,80

+53,41

Wsp max +55.80
Wsp Q M +54.60
Wsp Q T +54.41
Wsp Q min +53.41

Strömungsblech
"DB14" 210_03

Strömungsblech

Strömungsblech

Strömungsblech

Strömungsblech

Überfallschwelle

Überfallschwelle,
Wst. 1.4571
"DB13" 210_03

Strömungsblech
"DB14" 210_03

Extensive Dachbegrünung mit
Gefälledämmung ≥2%
Extensive Dachbegrünung mit
Gefälledämmung ≥2%
"GD_01/GD_03/GD_09" 210_04/10

Pufferspeicher
warmwasser

OKFF 58,20 OKFF 58,20OKFF 58,20

Pufferbehälter

100 10 4.88 10 3.00 100 50 80 30
10

EÖ(g)

T3

Zulaufkanal +62XG31
Kabelraum

+62OZ219

+62OB31

+62XG3

+62OB32

+62OB33

+62OB34

+62OB35 +62OB36 +62OB37 +62OB38

+62OB39

+62XG51 +62XG52

Kabelraum

+62OZ308

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet
(RAL 6029)
Aluminium

+62OZ405
Dachfläche

+62OZ401
Dachfläche

+62OZ321

A= 16,10 m²

Raum  R 0.07
Probenahmeraum

+62OZ106

2 5 9 121'

WDVS
Mineralwolle +
40 mm Luftschicht +
11.5 cm Klinker

WDVS
Dämmplatte MW +
20 mm Aussenputz

80 mm Dämmplatte
MW

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet
(RAL 6029)
Aluminium

Glas-Vordach
"AT_GVD"  210_11

60
30

19
1.5

0
1.0

1
2.
40

30
21

43
1,5

25
2,
13

5
80

54,70

10
15 5.18 6.10 10.35 10.35 7.15 20

10
30

8
4.72

8
30

10
5.60

10

30 8 7,445 67 1.86 30 6.00 30 3.67 8 30 10
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WDVS
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Attikaabdeckung
Pulver-beschichtet
(RAL 6029)
Aluminium

Entwässerungsrinne
"DB05"  210_022.

40
30

60

4.
62

30
70

91

Wasserfangkaste für
Titanzink

BT
RW-Ablauf
WD
"LD_AF_RW" 210_01

BT
RW-Notüberlauf
WD
"LD_AF_NÜ" 210_01

WDVS
Dämmplatte
MW + 20 mm
Aussenputz

80 mm Dämmplatte MW

Attikaabdeckung
Pulverbeschichtet
(RAL 6029)
Aluminium

Schaumglas
b/h/d = 60/70/6 mm
Keildämmplatte

OKRF= +58.08
60mm Schaumglas OK +50.14
60mm Estrich OK +58.20

Ozongenerator

VP
Ozonverteilung

10
0

20
80

VP
Messleitung/
Probenahme
WD

EL
WD

EL
WD

TA
WD

EL
Stromschiene
DD

Perimeterdämmung
Entwässerungsrinne

20 5.43 2.80 1.50 1.80 3.30 1.70 2.20 3.80 3.80 3.75 1.95 1.40 2.80 2.95 20

39.58

Traforaum siehe Plan Nr.
745_82_1350_3_120_10

Durchgangstür
WD 2,00x0,80 m
"DB12.2" 210_03

WD 1.00x1.00m
UK +50,30

30
50

VP
Kellerentw.

Schaumglas
Estrich

70
30

2.
20

2.
40

20 80 50 80 1.40

60 15 15 2.50 15 4.35 20

Attikaabdeckung Pulver-
beschichtet (RAL 6029)
Aluminium

+62OZ323

Entwässerungsrinne

Extensive Dachbegrünung mit
Gefälledämmung ≥2%

EL
Kabeldurchführung 2x3
WD 64x43 cm
UK +53.76 - Direkteinbau

50,10

49,80

50,10 50,10

57,03

49,80

50,10

EÖ(g) EÖ(g)

Fertigteilrinne
Nennweite 100 mm
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.4
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4

W
st

. 1
.4
57

1

Wetterschutzgitter

58,91

Absturzsicherung OK +61.40
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DD

OK Doppelboden 59,00
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WD
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Restozon

80
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Zuluftkanal
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7.
50

5.
57

+52,30

+53,50
Grundwasserstand
HGW =

Bemessungswasserstand

GW =

58,2358,15 1,79%1,27%

Geländer, h=1,10 m
"G_01" 210_12

T12

70 2.20

1.60 30

5.68 5.60 21.20 7.10

39.48

Kaltwasser-
satz 2

EL
WD

Redox-Messung
Ablauf

SAK-Messung
Ablauf

SAK-Messung
Zulauf

64,71

63,80 63,80

30
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35
20

80
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Beckenentleerung

VP
Beckenentleerung

VP RestozonVP

55

61,50

"GD03"
210_04

Attika-Geländer
h=1,00 m
"G_04" 210_12

Attika-Geländer
h=1,00 m
-"G_04" 210_12

"FA12"
210_06

"FA08"
210_05

"GD06/07"
210_04

T26

30
10

1.0
0

15 15

Stromschiene

63,10

""DB13"
210_03""DB13"

210_03

"DB08" 210_02 "DB07.1" 210_02

Q9

Q9

Q10

Q10

Hochpunkt 63,61

63,355 

63,94 63,94

100

125

55
15

20
15

20

OKRF 58,15

57,60 57,60 57,60

OKRF 58,15

63,84

61,6461,64

Steigleiter mit Attika-
überstieg und ohne
Rückenschutz
"Steigleiter_1" 210_12

54,40

Steigleiter

56,15

58,1558,20

60

Spundwandverbau

1.70
Arbeitsraum

1.72
Arbeitsraum

58
22

Spundwandverbau

58,2058,18

"GD01"
210_04

Steigleiter

-Wst. 1.4571
Gefälle 0,75%
DN 100

in Bodenplatte

1,93% 0,68%

48
66

61,275 

61,17

63,355 

48

56,20

55,70

53,10

54,10

53,10

54,10

53,10

55,95

66,345 

66,525 

VP
Ozon VP

Ozon

GOK 55,50

Ozon

VP
Ozon

"DB02" 210_02
Pumpensumpf

Perimeterdämmung

Grundriss GIII-GIII Ebene +52.60 Grundriss GIII-GIII Ebene +52.60
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Schnitt L1-L1

 1 : 50

Schnitt L2-L2

Alle Höhenangaben beziehen sich auf:
Koordinatensystem: Soldner 88

Wsp Q max

Wsp Q M

Wsp Q T

Wsp Q min

maximaler Wasserspiegel – 1 Becken in Revision

Wasserspiegel Mischwasser

Wasserspiegel bei Trockenwetter

Wasserspiegel Minimalzufluss

Stahlbeton

Dämmstoff

Gitterrostabdeckung

Kiesstreifen

EÖ Einstiegsöffnung mit Gitterrostabdeckung für Reinigung
mit Bodenköcher für Hubgalgen und Steckgeländer
(Steckhülsen + Stopfen), siehe Plan Nr.
745_82_1350_3_210_02 Detail "DB06"

EÖ(g) wie vor, jedoch mit Gasdichter Abdeckung,
siehe Plan Nr. 745_82_1350_3_210_02 Detail "DB07.1""DB07.2"

MÖ Montageöffnung mit Gitterrostabdeckung für
Dammtafel und Schieber, siehe Plan Nr.
745_82_1350_3_210_02 Detail "DB08"

Sauberkeitschicht

Einbauteile Rohr, Kanäle, Kabel
Bezeichnung
Gewerk/Funktion
VP = Verfahrens- u. Prozesstechnik
TA = Technsiche Ausrüstung
EL = Elektrotechnik
BT = Bautechnik
Mischgewerke/Funktion
TE = TA und EL
TV = TA und VP
VE = VP und EL

Details Bezeichnung

Details Architektur

"GD##" = Gründach
"FA##" = Fassadenansicht
"AT##" = Aussentüren
"AF##" = Aussenfenster
"LG##" = Lüftungsgitter
Details Bautechnik
"DB##" = Details Bautechnik

Verweis auf Details

210_##

"AB##"
Verweis auf Plan-Nr.
(letzt 5 Ziffern)

Verweis auf Detail

Ableitung

Verbindungspunkt

Tiefenerder V4A

Steigepunkt

Fangstange

Erdungsfestpunkt

Legende

Fachplanung M-Technik

Fachplanung E-Technik

Fachplanung Technischen Gebäudeausrüstung (TGA)

Höhenkote Grundriss Höhenkote Schnitt

Oberkante Fertigfußboden Oberkante Rohfußboden

Unterkante Rohfußboden Geländeoberkante

Rohrachse

OKFF OKRF

UKRF GOK

RA

UZ Unterzug

RohrsohleRS

PS Pumpensumpf

WD Wanddurchführung

DS
Deckenschlitz
(Deckenoberseite)

DD Deckendurchführung
BA Bodenablauf

BRH Brüstungshöhe Fenster Durchmesser des RohresDN

Di Innendruchmesser des Rohres Außendruchmesser des RohresDa

o. FL ohne Fussleiste mit Fussleistem. FL

MineralwolleMW

WU-Beton (Wu-Bauteil)

-fb- Brandschutzanforderung feuerbeständig

0 1m 2m 5m

M 1:50
3m

DHHN 2016 (NHN)

01 745_82_1350_3_120_01  Ozonung Maschinenhaus, Grundriss GI-GI Ebene +49.30

Liste der Zugehörigen Zeichnungen

03 745_82_1350_3_120_03

04 745_82_1350_3_120_04

Zeichnungsnummer Planbezeichnung

   Ozonung Maschinenhaus, TH Detail Traforaum Grundrisse / Schnitte

02

Siehe auch:   Einbauteilliste ,Türliste ,Fensterliste und Raumbuch
Erdung u. Blitzschutz Pläne  745_63_1350_3_140_01/08  gesondert dargestellt

   Ozonung Maschinenhaus, Baugrube - Grundriss

05 745_82_1350_3_120_06  Ozonung Maschinenhaus, Oberflächenqualitäten, -aufbau und -gestaltung

745_82_1350_3_120_02    Ozonung Maschinenhaus, Grundriss GIII-GIII Ebene +52.60

Übersichtsplan

Dokumentationsbereich

Anl.-Art B.-St. MonatObjekt HOAI Lfd.-Nr. Ind. Jahr Format
745 82 1350 3 120 05 B 12 19 A0

Baustoffangaben

Bauteil
Beton Baustahl

Edelstahl Betonstahl Spannstahl HolzFestigkeit Expositionsklassen

Sohlplatte Ebene 50,10 C35/45 WU XC4,XA2 XM1,WA _ B500B _ _

Decken Ebenen 53,20 und 58,20 C35/45 WU XC4,XF2,XA2,WA,XD3 B500B

Wände Becken C35/45 WU XC4,XA2,WA B500B

Hochbauteile, nicht wasserberührt C25/30 X0

Stahltreppe 1.4301

..... ....

Index B

Dieser Plan dient als Musterbeispiel!

Die auf diesem Plan abgebildete Darstellungstiefe wird nur beispielhaft
aufgezeigt und erhebt keinen Anspruch auf technische Vollständigkeit
und Richtigkeit!

Reg.-Nr.:
Auftr.-Nr.: Anl.-Art B.-St. MonatObjekt HOAI Lfd.-Nr. Ind. Jahr
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Entwurfsplanung

Objektplan
L85
45BM

Klärwerk Schönerlinde
16348 Wandlitz Mühlenbecker Straße 9
Ozonung 
Maschinenhaus
Schnitte L1-L1 und L2-L2

0092A21

P24683

1:50

05.10.19 Planverf.
05.10.19 Planverf.
10.10.19 Planverf.

15.10.19   Planverf.

745 82 1350 3 120 05 B 12 19 A0

PB-W/I/P

Planverfasser
IB XYZIB XYZ

Ingenieurbüro XYZ
Stichstraße 5
05678 Leipzig

Leipzig, den

Becker

15.10.19
Datum Gepr.ÄnderungInd. Bearb. Gez.

- 15.10.2019 Meyer Schneider Schulze
A Bodenabläufe verschoben 01.11.2019 Meyer Schneider Schulze
B Steigleitern ergänzt 01.12.2019 Meyer Schneider Schulze

Objektplanung für Ingenieurbauwerke -
Teil 3: Musterbeispiel Entwurfsplanung-Schnitt WS 8500-3:2025-07
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